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57-420 Radkow, Rynek 1

woj, dolnoslaskie
Radkow, 27.04.2018 r.

ZP.271.9.2018
wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej w Scinawce Sredniej ulice Ksieino i Bieganowek”

Zamawiajacy — Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkéw, dziatajac na podstawie art. 38 ust.
4 z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dokonujge nastgpujacych zmian:
1. Zatgcznik nr 6 do SIWZ STWiORB, pkt 14.2. ,,0dbiéor czesciowy”

W Zatgczniku nr 6 do SIWZ STWiORB, pkt 14.2. ,,0dbidr czesciowy” jest:
»Zamawiajacy nie przewiduje odbioru czgéciowego wykonania robét.”

W Zatgczniku nr 6 do SIWZ STWiIORB, pkt 14.2. ,,0dbior czeéciowy” powinno byé:

»Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przediozy harmonogram robét z wyszczeg6lnieniem zakresu
rob6t dla ktérych sporzadzone zostana préby szczelnodci i protokoly czgéciowego
odbioru stanowigce integralng czesé odbioru koficowego robét.”

2. Zatagcznik nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét”
W zalgezniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 11 jest:
»oieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metods zgrzewania

czolowego o ér. zewnetrznej 110 mm.”

W zalaczniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 11 powinno byé:
Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metods zgrzewania
czolowego lub metodg zgrzewania elektrooporowego o $r. zewnetrznej 110 mm

W zalaczniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 12 jest:
»oieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metody zgrzewania

czolowego o ér. zewnetrznej 90 mm.”

W zalaczniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 12 powinno byé:
Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metods zgrzewania
czolowego lub metodg zgrzewania elektrooporowego o $r. zewnetrznej 90 mm

W zatyczniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 48 jest:
woieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metods zgrzewania

czotowego o ér. zewngtrznej 110 mm.”
W zalaczniku nr 2 do SIWZ ,,Przedmiar robét” poz. nr 48 powinno byé:

Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czolowego lub metodg zgrzewania elektrooporowego o ér. zewnetrznej 110 mm

Z powazaniem




